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Minimale vrije ruimte ten 
opzichte van meubels/
brandbare materialen

Minimale afstand tot plafond

Gat in muur voor externe 
luchtaansluiƟ ng 
Ø80 / Ø100

Gat in vloer voor externe luchtaansluiƟ ng 
Ø80 / Ø100

Min. afmeƟ ngen voor vloerplaat 
X/Y = in overeenstemming met naƟ onale wet- en regelgeving


